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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBRA: EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. 

LOCAL: CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR. 

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO 

 

 

SISTEMA DE HIDRANTE: IT 22. 

 

Adequação do ponto de recalque 

02 registros globo 2 e meio” x 45° 

01 adaptador 2 e meio x 2 e meio” latão polido 

01 tampão 2 e meio com corrente 

01 abrigo de ferro para RR 

06 metros de tubo 2 e meio” aço carbono 

01 materiais de suprimento 

01 mão de obra hidráulica especializada para instalação 

 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: IT 18. 

 

Deverá se adequado de um sistema de iluminação de emergência autônoma, com luminárias de 

aclaramento, luminárias de balizamento, lâmpadas, suportes, conectores, baterias: 

22 luminárias de aclaramento e balizamento com 30 leds 

E mais a mão de obra elétrica especializada para instalação. 

 

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO: IT 19. 

 

Deverá ser criado do sistema de alarme de incêndio monitorado por central autônoma, acionadores 

manuais tipo quebra vidro e martelo quebra vidro, sirenes, conectores, baterias, materiais e mão de 

obra para instalação: 

01 central monitorada com bateria 

04 acionadores tipo quebra vidro com martelo com led inspeção 

02 sirene 

01 condutor tipo flex 

01 eletroduto zincado 

01 materia de suprimento 

01 mão de obra elétrica especializada para instalação. 
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SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA: IT 19. 

 

Deverá ser criado um sistema de detecção de fumaça monitorado por central autônoma, detectores, 

sirenes, suportes, conectores, baterias, materiais elétricos e mão de obra para instalação. 

02 detecdores de fumaça endereçável 

01 condutor tipo flex 

01 eletroduto zincado 

01 condulete zincado 

01 unidute cônico 

01 abraçadeira 

01 material de suprimento 

01 mão de obra elétrica especializada para instalação. 

 

EXTINTORES: IT 21. 

 

Deverá ser feita a manutenção de extintores: 

08 extintores CO² 6 Kg. 

 

 

Prazo de execução do serviço deverá ser de 30 dias. 

   

 

 

Santa Cruz da Conceição, 14 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

 

        ______________________________ 

         MARCELA F. BENEDITO 

         DIRETORA DE DEP. ENGENHARIA  

 

 

 

 


